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Zbiorcza ocena jakoSci wody
na plywalni sezonowej w Lodzi, ul. Sebolowa 1
Miejskiego Osrodka Sportu i Rekreacji w .odzi, ul. ks. Skorupki 21

Na podstawie art. 4 ust. 11 art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 19851. o Panstwowe;
Inspekeji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r. poz. 59 oraz z 2020r. poz. 322, 374, 567, 13371 2112) oraz
§ 4 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia 9 listopada 2015r. w sprawie wymagan, jakim
powinna odpowiadaé woda na ptywalniach (Dz. U. z 2015r. poz. 2016) Paistwowy Powiatowy
Inspektor Sanitarny w Lodzi po przeprowadzeniu analizy:

1) parametréw jakosci wody na plywalni ocenionych na podstawie wymagafi, o ktérych
mowa w § 3 ust. 1 rozporzadzenia,

2) wynikow badaf wody na ptywalni wykonanych przez zarzadzajacego plywalnia,

3) zakresu i czestotliwosci wykonywania badan wody przez zarzadzajacego ptywalnig oraz
zastosowanych metodyk referencyjnych analiz,

4) wynik6w badan prébek wody pobranych na plywalni w dniu 15 Tipca 2020r., wykonanych
przez Pafistwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Fodzi,

stwierdza,
7e woda na plywalni odkrytej w Lodz, ul. Sobolowa 1
w sezonie letnim czerwiec - sierpien 2020r.
odpowiadala wymaganiom mikrobiologicznym i fizykochemicznym
w zakresie parametréw okre§lonych w zalgcznikach nr 12 do rozporzadzenia.

UZASADNIENIE

Zarzadzajacy ptywalnia zgodnie z § 3 rozporzadzenia Ministra Zdrowia z dnia
9 listopada 2015r. w sprawie wymagad, jakim powinna odpowiada¢ woda ma ptywalniach
prowadzil: biezace obserwacje wody w nieckach basenowych, nadzor nad pracg urzadzen
systemu cyrkulacji i uzdatniania wody basenowej oraz pomiary parametréw jakosci wody
basenowej z czestotliwoécia zgodng z zalgcznikiem nr 3 do rozporzagdeenia. Powyzsze
informacje byly na biezgco rejestrowane i sg udokumentowane. Zarzadzajacy plywalnig
prowadzil badania jakodci wody, zgodnie z ustalonym harmonogramem, w laboratorium
posiadajacym akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji. Sprawozdania z badan wody
przesytane byly systematycznie do Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w f.odzi.
Wyniki badan parametréw mikrobiologicznych i fizykochemicznych wskazujg, ze woda na
ptywalni spetniata wymagania okreslone w zataczniku nx 1 inr 2 do rozporzadzenia. Przy czym
w ocenianym okresie stwierdzono jednokrotnie ponadnormatywne stezenie chloroformu i sumy
THM: w systemie cyrkulacji basenu sportowego, w systemie cyrkulacji baseny rekreacyjnego
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oraz w systemie cyrkulacji i niecce brodzika. Zarzgdca plywalnmi przeprowadzil dziatania
naprawcze W celu obnizenia stezenie chloroformu i sumy THM w wodzie basenows;.
Skuteczno$¢ przeprowadzonych dziatan potwierdzity sprawozdania z powtérnych badan wody.
Zgodnie z §4 pkt 4 rozporzadzenia, Pafstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi
przeprowadzil badania prébek wody na plywalni sezonowej w Lodzi, ul. Sobolowa 1
w laboratorium Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi oraz laboratorium
Wojewodzkiej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Lodzi, w pelnym zakresie parametrow
okreslonych w zalacznikach nr 1 i 2 do rozporzadzenia.
Wyniki badan nie wykazaty przekroczen wartosci dopuszezalnych.
Biorac pod uwage powyzsze, Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Lodzi
wydaje pozytywna ocen¢ Zzbiorczg w zakresie spelnienia wymagafi mikrobiologicznych
i fizykochemicznych wody na ptywalni sezonowej w Lodzi, ul. Sobolowa 1.




